Afd. 181

Radhusvej 1-17, 4550 Asnaes

Markvandring

Dato: november 2015
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Indledning:

Formélet med markvandringen er at registrere eventuelle svigt/skader inden de udvikler sig til problemer,
hvilke vil veere til stor hjeelp for afdelingsbestyrelsen samt inspektarens daglige arbejde med henblik pa drift
og vedligeholdelse af ejendommen.

Eftersynet er baseret pa en gennemgang af ejendommens bygningsdele, med henblik pa at registrere
vedligeholdelsesstanden, og udarbejde en rapport for den fremtidige vedligeholdelse.

| rapporten beskrives hvilke tiltag som skal gares pa ejendommen.

Der er ikke foretaget indgreb i bygningens konstruktioner for at afdeekke eventuelle skjulte defekter
(bygningssynet er kun visuelt)

Til nummerering af bygningsdele i rapporteringen er anvendt "forvaltningsklassifikation”, som benyttes i D&V
planen.

| rapporten vil evt. behov for nye aktiviteter blive registreret og prissat for brug til afdelingens
langtidsplanleegning (D&V planen — konto 116)

Alle priser er vejledende overslagspriser (inkl. moms og omkostninger)

Generelt:

Ved gennemgang af bygningsdele er der givet karakter for vigtigheden af hvornar udfgrelsen skal/bar
igangseettes.

| rapporten benyttes fglgende vurderinger af konstruktionens stand:

Vurdering | Udferelse | Bygningsdel/Beskrivelse

0 Ok Bygningsdelen fungerer fuldt tilfredsstillende
(der kan her planlaegges fremtidige vedligehold).

1 5-10 ar Der findes synlige potentielle skader — evt. dele af bygningsdelen bgr holdes
under observation, eller der bar ivaerkseettes forebyggende vedligehold.
(vedligeholdsaktiviteten er forebyggende).

2 0-5 ar Bygningsdelen fungerer ikke tilfredsstillende og reparation eller vedligehold
er umiddelbart ngdvendig.
(vedligeholdsaktiviteten er hovedsagelig afhjeelpende).

3 Nu Bygningsdelen bgr renoveres eller udskiftes snarest.
@ @nskes Bygningsdelen gnskes medtaget i D&V-planen, og dermed indregnes i
fremtidige budgetter.

(Vedligeholdsaktiviteten er gnskelig).
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Konklusion:

Ved gennemgang af afdeling 181, Radhusvej 1-17, 4550 Asnees kunne fglgende bygningsmeessige tilstand

konstateres.

For at sikre, at den bygningstekniske tilstand kan opretholdes, er det ngdvendigt at sgrge for en forsvarlig

vedligeholdelse.

3. Bygningsdele der bgr renoveres eller udskiftes snarest:

Kode: Bygningsdel: Pris:

bk.veeg Facade. 15.000 kr.
Er bestilt pa rekv. nr. 11810176

| alt 15.000 kr.

2. Bygningsdele der ikke fungerer tilfredsstillende og reparation eller vedligehold er
umiddelbart nedvendig.

Kode: Bygningsdel: Pris:

bk.veeg Udhus + containerhus 15.000 kr.
Er bestilt pa rekv. nr. 11810177

| alt 15.000 kr.

1. Bygningsdele der ber holdes under observation eller iveerksaettes forebyggende

vedligehold.

Kode:

Bygningsdel:

Pris:

| alt

0. Bygningsdele der
fremtidig vedligehold.

fungerer fuldt tilfredsstillende, og der kan planleegges

Kode: Bygningsdel: Pris:
bk.tad Tagflader

bk.vin/dar Vinduer/dgre/salbaenke/fuger mv.

| alt

@. Bygningsdele der gnskes medtaget i drift- og vedligeholdelsesplanen, og
dermed indregnet i fremtidige budgetter.

Kode:

Bygningsdel

Pris:

| alt
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Tilstandsrapport udarbejdet ifom.
Afd. 181, ,?:icrwsvﬂj 1-17, 4550 Asnzs

Afsluttende konklusion:

Pa mgdet med Teknisk Direktgr/@konomichef blev falgende aftalt:

markvandrin .

12.0l. 201b
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T&knisk Dire er @konomichef L/rfspektm

INGEN DESTYRELSE .
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Tilstandsrapport udarbejdet ifbm. markvandring.
Afd. 181, Radhusvej 1 - 17, 4550 Asnzes

Tilstandsvurdering:

Kode Foto

Tilstand/
udforelse

Beskrivelse

BYGNING:

bk.tad

Tagflader er belagt med rade vingetegl.
Tagflader er OK.

bk.veeg

Facader er opfgrt i gule blgdstragne mursten.
Sokler og salbaenke er OK.

Nr. 1 indgangsside. Murveerk over facadeparti
er misfarvet (ikke afsyret? ) samt lille revne ved
hgjre side af staltegl.

Staltegl har kun % stens vederlag.

Afrensning af murveerket og der fuges om.
Forskelling mellem gavle og tagsten er revnet
flere steder. Skal udbedres.

@konomi anslaet: kr. 15.000,-

bk.vaeg

Udhus + containerhus med pladefacader som
planeternit.

En del af pladerne er revnet, sikkert pga
beveegelser i underlaget.

Revnede plader udskiftes.

@konomi anslaet: kr. 15.000,-
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Tilstandsrapport udarbejdet ifbm. markvandring.
Afd. 181, Radhusvej 1 - 17, 4550 Asnzes

Tilstandsvurdering:
Kode Foto Dilstang! Beskrivelse
udferelse
bk.vin/dar 0 Vinduer og dare i traeskonstruktion.

Vinduer og dare, salbeenke og fuger er OK.

BEMARKNINGER:

Beleegninger og tagflader ikke besigtiget 100%
pga sne.

Meartelfuge under sélbeenke pa 1. sal skal
besigtiges ofte, da der med tiden vil opsta
revne mod murveerk.
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