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Indledning:

Formalet med markvandringen er at registrere eventuelle svigt/skader inden de udvikler sig
til problemer, for saledes at give afdelingsbestyrelsen samt inspekteren mulighed for at
planlaegge fremtidig drift og vedligeholdelse af ejendommen.

Eftersynet er baseret pa en gennemgang af ejendommens bygningsdele, med henblik pa at
registrere vedligeholdelsesstanden, og udarbejde en rapport for den fremtidige
vedligeholdelse. Besigtigelse af indvendige bygningsdele og tekniske installationer er
baseret pa en stikpravekontrol af ca. 25% af lejlighederne i en afdeling.

| rapporten beskrives hvilke tiltag som skal geres pa ejendommen.

Der er ikke foretaget indgreb i bygningens konstruktioner for at afdaskke eventuelle skjulte
defekter (bygningssynet er kun visuelt)

Til nummerering af bygningsdele i rapporteringen er anvendt Forvaltnings klassifikation med
dertil harende koder.

| rapporten vil evt. behov for nye aktiviteter blive registreret og prissat for brug til afdelingens
langtidsplanleegning.

Alle priser er vejledende overslagspriser, idet der for at opna en ensartet prisseetning er
brugt Sigma (V&S-prisdata). Alle priser er inkl. moms og omkostninger.

Bygningsdele Kode Hvad vurderes

Terraen, konstruktion

Belaegninger tk.bel Faste Belaegninger

Opfyld tk.opf Terraen niveau

Hegn tk.heg Tilstand af faelles hegn

Mure tk.mur Tilstand af leemure

Bygning, Klimaskarm

Fundament bk.fun Fundament/sokkelpuds
Ydervaegge bk.vaeg Facader

Overflader bk.ovf Malede overflader
Tagkonstruktion bk.tak Spaer, isolering og afslutninger
Tagdaekning bk.tad Tegl, Balgeplader og tagpap mm.
Vinduer bk.vin Fuger og tilstand

Dgre bk.dgr Fuger og tilstand

Trapper bt.tra Overflader

Bygning, Indvendig

Gulve bk.gul Badevaerelsesgulve og fuger
Vaegge bk.vaeg Badevaerelsesvaegge og fuger
Lofter bk.lof Lofter i baderum, fugt
Bygning, tekniske installationer

Aflgb og sanitet bt.afl gulvaflgb, faldstammer og sanitet
Vand bt.van Tapsteder og vandvarmer
Varme bt.var Varmekilde og Installationer
El bt.elf El-tavle mm.
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NDORF
Generelt:
Ved gennemgang af bygningsdele er der givet karakter for vigtigheden af hvornar udferelsen
skal/bar igangseettes.
I rapporten benyttes felgende vurderinger af konstruktionens stand:
Vurdering | Udforelse Bygningsdel/Beskrivelse
0 Ok Bygningsdelen fungerer fuldt tilfredsstillende
(der kan her planlaegges fremtidige vedligehold).
1 5-10 ar Der findes synlige potentielle skader — evt. dele af bygningsdelen bgr holdes
under observation, eller der bar iveerksaettes forebyggende vedligehold.
(vedligeholdsaktiviteten er forebyggende).
2 0-5 ar Bygningsdelen fungerer ikke tilfredsstillende og reparation eller vedligehold

er umiddelbart nedvendig.

(vedligeholdsaktiviteten er hovedsagelig afhjeelpende).

3 Nu Bygningsdelen bar renoveres eller udskiftes snarest.

1] @nskes Bygningsdelen gnskes medtaget i D&V-planen, og dermed indregnes i
fremtidige budgetter.

(Vedligeholdsaktiviteten er gnskelig).

@konomi:

Omfang: Vurdering af skaden eller fejlen, tager udgangspunkt i om den enkelte registrering
er enkeltstaende 1 Skade/fejl observeret, om der er flere fejl 2-8 Skader/fejl observeret
eller om skaden fejlen anses for at veere Generelt forekommende skade/fejl. Fejl hvis
omfang ikke kan fastleegges for betegnelsen Forholdet skal unders@ges naermere

Maengde: Beskriver den maengde der er medtaget i anslaet skonomi.

@konomi anslaet: Der er her alene vurderet pa registreringens omfang og maengde, inkl.
Moms og opstarts omkostninger. Konklusionen kan godt have et andet belab, idet der her er
taget hensyn til at flere fejl udfares samtidig.
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Konklusion:

Ved gennemgang af afdeling 192 Klgvervej 1-16, Kalundborg kunne fglgende generelle
bygningsmaessige tilstand konstateres.

Bygningsdele
Terraen, konstruktion
Belaegninger

Opfyld

Hegn

Mure

Bygning, Klimaskarm
Fundament
Ydervaegge
Overflader
Tagkonstruktion

Tagdakning

Vinduer

Dgre

Trapper

Bygning, Indvendig
Gulve

Vaegge

Lofter

Bygning, tekniske installationer

Aflgb og sanitet

Vand
Varme
El

Generel vurdering/tilstand

Ingen bemaerkninger
Ingen bemaerkninger
Ingen bemaerkninger
Ingen bemaerkninger

Ingen bemaerkninger

Ingen bemazerkninger

Ingen bemaerkninger

Bygningerne viser tegn pa mindre satninger i spaer konstruktionen, idet
murvaerket presser tegl opad. Hvilket vil kunne give fugtskader.
Der forekommer knaekkede tegl og manglende understrygning og
skorstenspiber er i darlig forfatning. Det anbefales at overveje
tagrenovering.

Ingen bemaerkninger

Ingen bemaerkninger

Ingen bemaerkninger

Ingen bemaerkninger

Der forekommer knaekkede fliser i de besigtigede lejemal hvorfor det
anbefales at lave en generel gennemgang af alle lejligheder for at fastlaegge
omfanget. De besigtigede lejligheder er med hvide fliser, sa én til én
udskiftning anbefales.

Ingen bemaerkninger

Der forekommer rustne faldstammer og rgr. Forebyggende udskiftning
anbefales.

Ingen bemaerkninger

Ingen bemaerkninger

Ingen bemaerkninger

For at sikre, at den bygningstekniske tilstand kan opretholdes, er det n@dvendigt at sgrge for

en forsvarlig vedligeholdelse.
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3. Bygningsdele der ber renoveres eller udskiftes snarest:

Kode: Bygningsdel: Forslag til udbedring: Pris:
2. Bygningsdele der ikke fungerer tilfredsstillende og reparation eller
vedligehold er umiddelbart nedvendig.
Kode: Bygningsdel: Forslag til udbedring: Pris:
1. Bygningsdele der ber holdes under observation eller ivaerksattes
forebyggende vedligehold.
Kode: Bygningsdel: Forslag til udbedring: Pris:
Bk.tak Hul i understrygning Tagstenene understryges 5.000,-
med mgrtel
Understrygningen gennemgas og rep.
foretages i ngdvendigt omfang.
Murer er anmodet om overslag.
Bk.tad Der forekommer revnede/knakkede Udskiftning af revnede 8.300.-
tagsten tagsten og understrygning.
Tagsten gennemgas og rep. foretages i
ngdvendigt omfang.
Murer er anmodet om overslag.
Bk.tad Skorstenspiber er revnede og fremstar Last mertel fjernes / 160.000,-
med manglende mgrtelfuger udfraeses til 25mm dybde
_ ) der vaskes og fuges med
Overdraget til BR-afdelingen mortel KC 60/40
Bk.vaeg Knaekket/gdelagte fliser Udskiftning med 6.000,-
tilsvarende hvid flise
Medtages under en badevaerelses-
renovering, som er overdraget til BR-
afdelingen.
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Vs er bestilt pa rekvisition 11920376

Bt.var Teering af varme rgr Udskiftning ar radiator rgr 3.500,-
Vvs er bestilt pa rekvisition 11920376
Bt.afl Aflgbsrist mangler pga. rgr tilfgrsel Risten tilpasses og 1.500,-

genmonteres

0. Bygningsdele der fungerer fuldt tilfredsstillende,

fremtidig vedligehold.

og der kan planlagges

Kode:

Bygningsdel:

Evt. bemaerkninger:

@. Bygningsdele der onskes medtaget i drift- og vedligeholdelsesplanen, og
dermed indregnet i fremtidige budgetter.

Kode:

Bygningsdel:

Evt. bemaerkninger:

Bk.tad

Der forekommer tegl der danser - tegn pa
svigt i tagfladen.

Overdraget til BR-afdelingen.

Udskiftning af tagfladen vil pa sigt vaere den
mest fordelagtige Igsning. idet undertags
Igsning ikke har de driftsomkostninger som

understrygning.
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Afsluttende konklusion:

P& mgdet med Teknisk Direktgr / @konomichef blev fglgende aftalt:

VAB godkendelse

Dato: @ /;2 ) Q@O ?

!/
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Teknisk Direktgr @konomichef “~— Inspektgr
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Afdelingsbestyrelsens godkendelse

Dato: , ,
Y- 20ts
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Registreringer:
Lokation: 1, Niveau: Indvendig besigtigelse
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Registreringsdata

Afdeling: 192 Klgvervej 1-16, Kalundborg
ID: 304
Oprettet d.: 17.01.2019 09:39

Lokation: 1
Niveau: 0
Facade: -
Bolignr.: 15

Rum: Tagrummet

Bygningsdel:: 23 Bygning Klimaskarm, Tagkonstruktion (bk.tak)
Vurdering: 1-5-10 ar - Der findes synlige potentielle skader
Beskrivelse : Hul i understrygning

Forslag til udbedring: Tagstenene understryges med mgrtel
Omfang: 1 Skade/fejl observeret

Mangde: 10 kvm

@konomi ansldet: 5.000

17.01.2019
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Registreringsdata

Afdeling: 192 Klgvervej 1-16, Kalundborg

ID: 312

Oprettet d.: 22.01.2019 09:08

Lokation: 1

Niveau: 0

Facade: -

Bolignr.: 12

Rum: badevzerelse

Bygningsdel:: 22 Bygning Konstruktion, Indvendige vaeg (bk.vag)
Vurdering: 1-5-10 ar - Der findes synlige potentielle skader
Beskrivelse : Huller i fliser

Forslag til udbedring: Udskiftning med tilsvarende hvide fliser
Omfang: 1 Skade/fejl observeret

Maengde: 10 stk

@konomi ansldet: 4.500
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Registreringsdata

Afdeling: 192 Klgvervej 1-16, Kalundborg
ID: 313
Oprettet d.: 22.01.2019 09:08

Lokation: 1
Niveau: 0
Facade: -
Bolignnr.: 12

Rum: badevarelse

Bygningsdel:: 55 Bygning Teknisk installation, Varme (bt.var)
Vurdering: 1 -5-10 ar - Der findes synlige potentielle skader
Beskrivelse : Taering af rgr

Forslag til udbedring: Udskiftning ar radiator rgr

Omfang: 1 Skade/fejl observeret

Mangde: 2 meter

Pkonomi ansldet: 3.500

17.01.2019
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Registreringsdata

Afdeling: 192 Klgvervej 1-16, Kalundborg

ID: 314

Oprettet d.: 22.01.2019 09:08

Lokation: 1

Niveau: 0

Facade: -

Bolignnr.: 11

Rum: Badevarelse

Bygningsdel:: 22 Bygning Konstruktion, Indvendige vaeg (bk.vaeg)
Vurdering: 1 -5-10 ar - Der findes synlige potentielle skader
Beskrivelse : Knaekket flise

Forslag til udbedring: Udskiftning med tilsvarende hvid flise
Omfang: 1 Skade/fejl observeret

Mangde: 1stk

@konomi ansldet: 1.500

17.01.2019
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Registreringsdata

Afdeling: 192 Klgvervej 1-16, Kalundborg

ID: 315

Oprettet d.: 22.01.2019 09:08

Lokation: 1

Niveau: 0

Facade: -

Bolignr.. -

Rum: Badevaerelse 11

Bygningsdel:: 52 Bygning Teknisk installation, Elforsyning (bt.elf)
Vurdering: 1-5-10 ar - Der findes synlige potentielle skader
Beskrivelse : Vandlas rist

Forslag til udbedring: risten tilpasses og leegges pa plads
Omfang: 1 Skade/fejl observeret

Maangde: -

Pkonomi ansldet: 1.500

17.01.2019

Side 15



Lokation: 1, Niveau: Udvendige Overflader
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Registreringsdata

Afdeling: 192 Klgvervej 1-16, Kalundborg

ID: 307

Oprettet d.: 17.01.2019 11:40

Lokation: 1

Niveau: Udvendige Overflader

Facade: Vest

Bolig nr.: Klgvervej 4

Rum: -

Bygningsdel:: 23 Bygning Klimaskaerm, Tagdakning (bk.tad)
Vurdering: 1 -5-10 ar - Der findes synlige potentielle skader
Beskrivelse : Der forekommer revnede/knakkede tagsten
Forslag til udbedring: Udskiftning af revnede tagsten og understrygning.
Omfang: 2-8 Skader/fejl observeret

Maengde: 20 tegl
@konomi ansldet: 8.300

17.01.2019°
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Registreringsdata

Afdeling: 192 Kigvervej 1-16, Kalundborg

ID: 308

Oprettet d.: 17.01.2019 11:40

Lokation: 1

Niveau: Udvendige Overflader

Facade: -

Bolig nr.: Klgvervej 3

Rum: @st

Bygningsdel:: 23 Bygning Klimaskaerm, Tagdaekning (bk.tad)

Vurdering: 1 -5-10 ar - Der findes synlige potentielle skader

Beskrivelse : Skorstenspiber er revnede og fremstar med manglende megrtelfuger
Forslag til udbedring: Lgst megrtel fjernes / udfraeses til 25mm dybde der vaskes og fuges med mgrtel KC 60/40

Omfang: Generelt forekommende skade/fejl

Maengde: -
@Pkonomi ansldet: 160.000
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Registreringsdata

Afdeling: 192 Klgvervej 1-16, Kalundborg

ID: 309

Oprettet d.: 17.01.2019 11:40

Lokation: 1

Niveau: Udvendige Overflader

Facade: Vest

Bolig nr.: Klgvervej 8

Rum: -

Bygningsdel:: 23 Bygning Klimaskaerm, Tagdaekning (bk.tad)
Vurdering: 1 -5-10 ar - Der findes synlige potentielle skader
Beskrivelse : Der forekommer revnede/knazkkede tagsten
Forslag til udbedring: Udskiftning af revnede tagsten og understrygning.
Omfang: 2-8 Skader/fejl observeret

Mangde: reg 307

@konomi ansldet: 0

17.01.2019.
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Registreringsdata

Afdeling: 192 Kigvervej 1-16, Kalundborg

ID: 310

Oprettet d.: 17.01.2019 15:08

Lokation: 1

Niveau: Udvendige Overflader

Facade: -

Bolignr.: -

Rum: -

Bygningsdel:: 23 Bygning Klimaskaerm, Tagdaekning (bk.tad)
Vurdering: 1 -5-10 ar - Der findes synlige potentielle skader

Beskrivelse : Der forekommer revnede/knzkkede tagsten

Forslag til udbedring: Udskiftning af revnede tagsten og understrygning.

Omfang: 2-8 Skader/fejl observeret
Mangde: reg 307

@konomi ansldet: 0
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Registreringsdata

Afdeling: 192 Kigvervej 1-16, Kalundborg

ID: 311

Oprettet d.: 17.01.2019 15:08

Lokation: 1

Niveau: Udvendige Overflader

Facade: @st

Bolig nr.: Klgvervej 16

Rum: -

Bygningsdel:: 23 Bygning Klimaskaerm, Tagdakning (bk.tad)

Vurdering: @ - @nskesBygningsdelene gnskes medtaget i D&V-planen
Beskrivelse : Der forekommer tegl der danser - tegn pa svigt i tagfladen.
Forslag til udbedring: Udskiftning af tagfladen vil pa sigt vaere den mest fordelagtige Igsning. idet undertags Igsning ikke
har de driftsomkostninger som understrygning.

Omfang: Generelt forekommende skade/fejl

Mangde: 1200 kvm

Pkonomi ansldet: 1.850.000
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